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    PROJEKT WYKONAWCZY  

    
 ,,ISTOTNE ZMIANY DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU 
BUDOWLANNEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO 
NR 1, PRZY UL. CHODŹKI 11 W LUBLINIE, W ZAKRESIE: 
DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW P.POŻ W 
CELU ZMIANY DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ Nr 145/224 
ZNAK : AAB.II.JJ.7353/189/07 z dn. 10.04.2007r. 

 

 

Branża:              sanitarna 
 
Tytuł                  Projekt wykonawczy instalacji c.o. w DS.1 przy  
opracowania:     ul. Chodźki 11 w Lublinie w związku z istotnymi zmianami do      
                                zatwierdzonego PB 
 
Nazwa i adres    BUDYNEK  DOMU STUDENCKIEGO DS1 
obiektu:    20 - 093 Lublin , ul.  Chodźki 11 ,  

   dz. nr ewid. 8/2,  obręb 18, Ark 11    
 
 
Nazwa i adres    UNIWERSYTET  MEDYCZNY  
inwestora     ul. AL.  RACŁAWICKIE 1    
                           20-059 LUBLIN  
 
 
 
 
Projektant  tytuł , imi ę i nazwisko  Nr upr. bud  Podpis  
Branża sanitarna  mgr inż. Jolanta Kędzierska  upr. bud . 2734/Lb/86, 

1535/Lb/91, 254/Lb/99 
 

Sprawdzający  tytuł , imię i nazwisko  Nr  upr. bud  Podpis  
Branża sanitarna  mgr inż.  Jacenty  Jarocki  upr. bud 2314/Lb/74  
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ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA 

 
I. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

2. Zakres opracowania 

3. Opis instalacji istniejącej 

4. Charakterystyka instalacji projektowanej 

5. Elementy grzejne 

6. Przewody i armatura 

7. Regulacja instalacji 

8. Próby i odbiory 

9. Malowanie i izolacja cieplna przewodów c.o. 

10. Uwagi końcowe  

 

II. CZĘŚC RYSUNKOWA  

Ark. Nr 1 Rzut kondygnacji piwnicznej – instalacja c.o. 

Ark. Nr 2 Rzut parteru – instalacja c.o. 

Ark. Nr 3 Rzut kondygnacji powtarzalnej – c.o. 

Ark. Nr 4 Rozwinięcie instalacji c.o – obieg nr I 

Ark. Nr 5 Rozwinięcie instalacji c.o. – obieg nr II 

Ark. Nr 6 Rozwinięcie instalacji c.o. – obieg nr III 

 


