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Klimatyzator podstro
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skropliny wigczy¢ w spust
umywalki przed syfonem

Zasilenie z tablicy T-IIA/1
na poziomie Il pitra
YDY 3x2,5mm, L~12m
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UWAGA:

zastosowane

Z demontazu.
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Agregat zewnetrzny
RZQ100BW1B
Moc chtodnicza 10.0 kW
wym. 900x330x1345mm
Zasilenie 220-240 V
Pobdr mocy elektrycznej
N=3.17 k

Adregat zewnetrzne

Zamontowac nd dachu

Urzadzenia klimatyzacyjne
du2

dla ukia

Inwestor posiada na magazynie

inwestor: niwersytet Medyczny w Lublinie
al. Ractawickie 1

temat inwestycji

Instalacja klimatyzacyjna

Biuro Projektéw Przemysiu
Spozywczego ATMOS
ul.Zemborzycka 53
w Lublinie tel/fax 081 74-408-80

temat Rzut fragmentu 1l Pietra

obiekt: Collegium Universum w Lublinie
adres  Lublin ul. Chods 1 Instalacja klimatyzagji
data
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 013
zespot imie i nazwisko podpis skala \D
] mgr inz. Tomasz Kopeé faza
projektowat |nr ewid. LUB/0132/PWOE /10
specjalnos$é: instglacyjno inzynieryjng w P.B.W
zakrésie instalaciji elektrycznych 1" sieci T
. inz. Janusz Mieczkowski rys.nr
sprawdzit nr_ewid. 235 /Lb /76 E h
specjalnos¢: instalacyjno ‘inzynieryjna w -
zakresie instalacji elektrycznych




